
11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3.2 総漏水量（基礎排水孔） 
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図 3.3.3 総漏水量（継目排水孔） 

試験湛水開始

10/11（EL.520.00m）

10/16

10/23

10/30

11/6

11/13

11/20

11/27

12/4

12/11

12/18

12/25

1/1

1/8

1/15

1/22

1/29

2/5

2/12

試験湛水終了2/17

510

520

530

540

550

560

570

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

貯

水

位

(

E

L

.

m

)

漏水量(L/min)

総漏水量（継目排水孔）

継目排水孔 試験湛水上昇時

継目排水孔 試験湛水下降時

試験湛水開始10/11（EL520.00m）

サーチャージ水位 EL.562.1m

中間水位 EL.550.0m

常用洪水吐き敷高 EL.520.0m

注

意

体

制

基

準

値

1

0

0

L

/

m

i

n

拡大 

1/8

1/15

1/22

1/29

2/5

2/12

510

520

530

540

550

560

570

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

貯

水

位

(

E

L

.

m

)

漏水量(L/min)

総漏水量（継目排水孔）

継目排水孔 試験湛水上昇時

継目排水孔 試験湛水下降時

試験湛水開始10/11（EL520.00m）

サーチャージ水位 EL.562.1m

中間水位 EL.550.0m

常用洪水吐き敷高 EL.520.0m

試験湛水終了(2/17）

0.0L/min

試験湛水開始(10/11)

0.0L/min

サーチャージ水位（1/4）

4.7L/min

12/25

1/1

12/18

12/11

12/4

11/27

11/20

11/13

11/6

10/30

10/23

10/16


