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１．今回の資料の内、資料ー１の「片桐ダム平面
図」及び「片桐ダム通廊全体図」のCADデータを
御提供いただけないでしょうか。
（質問受付：平成29年12月６日）

CADデータの提供は可能です。提供を希望され
る場合は、南信発電管理事務所に請求してくだ
さい。

・年間発電量の算出について
１．提供のあった資料-３ダム水位・発電に使用
できる流量表の発電使用可能流量に基づき算
出することでよいか
    またこのデーターを算出した方法を教えてほ
しい

２．運用において発電で使用する流量を超えた
余剰分についてはどこから放流させるのか
　　既設低水放流設備から同時放流させる場合
があるのか教えてほしい

３．有効落差の検討に必要な取水設備、減勢工
副ダム（水抜き孔）の構造が判る資料を提供い
ただけないか
（質問受付：平成29年12月３日）

１　発電使用可能流量をもとに算出してください。
なお、発電使用可能流量は、次の３つの合計値
です。
①非常用放流設備からの放流量
②常用放流設備からの放流量
③低水放流設備のうち、水道用水を除くホロー
ジェットバルブからの放流量

２　余剰分は既設の常用放流設備、非常用放流
設備、低位排水設備又は低水放流設備から放
流することになり、同時放流する場合がありま
す。

３　資料を閲覧することができます。閲覧を希望
される場合は、事前に南信発電管理事務所まで
ご連絡ください。
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