
国補助⾦または⺠間による
基準

地域区分・UA値※1

基準（案）
２ ３ ４ ５

HEAT20※2 Ｇ３ 0.20 0.23 『先導基準』

HEAT20※2 Ｇ２ 0.28 0.34

ＺＥＨ＋ 0.30 0.40 『推奨基準』

HEAT20※2 Ｇ１ 0.34 0.38 0.46 0.48

－ 0.40 0.50 『基本基準』
『既存改修』

ＺＥＨ 0.40 0.50 0.60

現⾏ 省エネ基準 0.46 0.56 0.75 0.87

※1 UA値（Ｗ/㎡・Ｋ）：建物内部から外部への熱量の逃げやすさ（値が小さいほど、熱が逃げにくい）
※2 ＨＥＡＴ20：一般社団法人 20年先を見据えた日本の高断熱住宅研究会

（参考）外皮性能基準設定のための関係基準まとめ 資料2



（参考）通常版ZEHとZEH信州モデルのエネルギー消費量について（案）

通常版ZEH

削減率20％ 「その他家電」を
含めて削減率20％

ZEH信州モデル

高い断熱性能と
高効率設備による

削減

暖房 バイオマスの
場合は０評価

高い断熱性能と
高効率設備による

削減

暖房

＋通常の20％

冷房
換気
給湯

その他家電

冷房
換気
給湯

その他家電


