
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ 概要 

 アスベスト 6 種の内、今まで建材等で使用実績がないとされ、分析が省かれていたアクチノ

ライト、アンソフィライト、トレモライトが検出されたことを受けて、厚生労働省は平成 20

年 2 月 6 日、石綿等の使用の有無の分析調査は、6 種全て実施するよう通達を出し、アスベス

ト分析法 JIS A 1481 が平成 20 年 6 月 20 日に改正されました。長野県ではこれをうけて過去に

アスベスト分析結果が不検出であった吹付け材のある県有施設について現在再検査を行ってお

りますが、これまでに３施設で吹付け材にアスベスト含有が判明しました。 

他の県有施設についても順次トレモライト等の再分析を行っています。 

 

２ 結果 

 今回アスベストが検出された場所は次のとおりです。 

 安全を確認するため、立入禁止措置の出来ない場所について、吹付け材のある室内のアスベ

スト浮遊量調査を行いましたが、環境大気の濃度レベルと同程度でした。 

 

＊室内空気のｱｽﾍﾞｽﾄ浮遊量調査の定量下限値は 0.5 本/Ｌ 

 

３ 当面の対応 

・長野技術専門校では訓練生並びに保護者の皆様にお知らせし、浮遊量調査を行いました。 

・長野吉田高校では生徒並びに保護者の皆様にお知らせし、該当施設を立入禁止としています。 

・議員会館では浮遊量調査を行いました。 

・アスベストが検出された施設は劣化状況等を見極めながら順次除去工事を実施していきます。 

 

４ 参考：アスベストについて 

・アスベスト（石綿）にはクリソタイル（白石綿）、アモサイト（茶石綿）、クロシドライト（青

石綿）、アクチノライト、アンソフィライト、トレモライトの 6 種があります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

問い合わせ先：各施設の対応状況・・・・・・・各担当課 

       県有施設の調査・工事関係・・・施設課    

          分析結果・その他・・・・・・・水大気環境課 

 
 

室内空気の浮遊量調査 
施設名 場所 材質 

ｱｽﾍﾞｽﾄの
種類 平成１７年度 平成２０年度 

担当課 

長野技術専門校 
木造建築科 
実習棟他 天井 

ﾊﾞｰﾐｷｭﾗｲﾄ
（ひる石）

ｸﾘｿﾀｲﾙ 
0.5 本/Ｌ未満
～0.7 本 

0.5本/Ｌ未満
～0.5 本 

人材育成課

長野吉田高校 
プール更衣室 
天井 

ﾊﾞｰﾐｷｭﾗｲﾄ
（ひる石）

ﾄﾚﾓﾗｲﾄ 0.5 本/Ｌ未満 ― 高校教育課

議員会館 車庫棟 天井 
ﾊﾞｰﾐｷｭﾗｲﾄ
（ひる石）

ﾄﾚﾓﾗｲﾄ 0.5 本/Ｌ未満 0.5本/Ｌ未満 管財課 
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