
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ 概 要 

 アスベスト 6 種の内、今まで建材等で使用実績がないとされ、分析が省かれていたアク

チノライト、アンソフィライト、トレモライトが検出されたことを受けて、厚生労働省は

平成 20 年 2 月 6 日、石綿等の使用の有無の分析調査は、6 種全て実施するよう通達を出し、

アスベスト分析法 JIS A 1481 が平成 20 年 6 月 20 日に改正されました。長野県ではこれを

受けて過去にアスベスト分析結果が不検出であった吹付け材のある県有施設について再検

査を行っておりますが、新たに２施設で吹付け材にアスベスト含有が判明しました。 

 

２ 結 果 

 今回アスベストが検出された場所は次のとおりです。 

 安全を確認するため、極力立入禁止の扱いとするとともに、吹付け材のある室内のアス

ベスト浮遊量調査を行いました。 

注）室内空気の浮遊量調査結果については、アスベスト以外の繊維も含まれることがあります。 

 

３ 今後の対応 

・劣化状況等を見極めながら順次除去工事を実施していきます。 

 

４ 参 考：アスベストについて 

・アスベスト（石綿）にはクリソタイル（白石綿）、アモサイト（茶石綿）、クロシドライ

ト（青石綿）、アクチノライト、アンソフィライト、トレモライトの 6 種があります。 

 

 

 
 
 
 
 

施設名 場 所 材 質 
材質に含まれ 
ているｱｽﾍﾞｽﾄ 

の種類 

室内空気の 
浮遊量調査 

備 考 

北部高校 
管理混合教室

棟事務室 他 
天井 

吹付け 

ﾊﾞｰﾐｷｭﾗｲﾄ 
ｸﾘｿﾀｲﾙ 

0.5 本/L 未満 

～0.9 本/L 

環境大気の濃度 

ﾚﾍﾞﾙと同程度 

岡谷工業高校 

情報技術科電
気科棟階段室 
階段裏 

吹付け 
ﾊﾞｰﾐｷｭﾗｲﾄ 

ｸﾘｿﾀｲﾙ 
2.0～2.2 

本/L 

環境大気の濃度ﾚﾍﾞﾙ
より多かったため、
別の方法で詳細に検

査した結果、ｱｽﾍﾞｽﾄ
繊維は不検出でした 

県有施設の２施設でアスベスト含有が判明しました 
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