
県有施設のアスベスト調査結果をお知らせします 

 
 

 
 
 
 
 
 

県有施設のアスベスト調査は、平成 17 年度に実施し順次対策を行なってきたところですが、

平成 20 年６月にアスベスト分析法 JIS A 1481 が改正されたこと、国内で使用実績がないと

されていたアスベストの使用事例が新たに判明したことを受けて、過去にアスベスト分析結

果が「不検出」であった施設を対象に再調査を実施しました。 

また、含有が判明した施設については、吹付け材のある室内のアスベスト浮遊状況につ

いて併せて確認したところ、大気中の濃度※１と同程度であり、大気汚染防止法で定められた

敷地境界基準※２を大きく下回るものでした。 

 

１ 調査結果                             （単位：施設数） 
   

  対象施設 
調査実施施設 

アスベスト検出 アスベスト不検出

１３８ １３８ ２１ １１７ 

 

２ 施設状況    

今回アスベストが検出された施設は別紙のとおりです。 

 

３ 当面の対応 

アスベストが検出された場所は、劣化状況等により吹付け材の除去工事を順次実施していきます。 

 

※1 環境省が実施したアスベスト大気濃度調査結果（平成 17～20 年度）は次のとおりです。 

  住宅地域     0.06 本/ﾘｯﾄﾙ未満～1.38 本/ﾘｯﾄﾙ 

  内陸山間地域   0.06 本/ﾘｯﾄﾙ未満～1.14 本/ﾘｯﾄﾙ 

※2 大気汚染防止法で定められた敷地境界基準 

石綿製品製造工場等の敷地境界線における大気中濃度の許容限度  10 本/ﾘｯﾄﾙ 

   大気中のアスベスト濃度の環境基準はありません。 

 

参 考：アスベストの種類について 

  アスベスト（石綿）には、クリソタイル（白石綿）・アモサイト（茶石綿）・クロシドライト

（青石綿）・アクチノライト・アンソフィライト・トレモライトの 6 種があります。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

問い合わせ先：各施設の対応状況・・・・・・・各担当課 

        県有施設の調査・工事関係・・・施設課    

           分析結果・その他・・・・・・・水大気環境課 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

長野県（建設部・環境部）プレスリリース 平成 21 年（2009 年）10 月 20 日 

環境部 水大気環境課 大気保全係 

(課長)前沢 久 

(担当)細井 要一 原 寿恵 

電話：026-235-7177（直通） 

   026-232-0111（代表）内線 2762

FAX： 026-235-7366   

E-mail：mizutaiki@pref.nagano.jp 

建設部 施設課 施設係 

(課長)松本 幸保 

(担当)北島 嘉人 

電話：026-235-7343（直通） 

   026-232－0111（代表）内線 3667 

FAX：026-235-7477   
E-mail：shisetsu@pref.nagano.jp 



（別 紙）表 アスベストが検出された施設 

施設名 場  所 材 質

検出された

ｱｽﾍﾞｽﾄの

 種 類 

室内空気中の 

浮遊量調査 

結果（本／L）※1 

担当課 

伊那合同庁舎 本館（外壁外装材裏） ﾛｯｸｳｰﾙ ｸﾘｿﾀｲﾙ 0.5未満～0.5 管 財 課 

本館（地階機械室壁･天井、3階講堂天井
など） 

〃 ｱﾓｻｲﾄ 0.5未満～0.7 
長野県 

社会福祉総合ｾﾝﾀｰ 
本館（4 階音楽室天井） ひる石 ｸﾘｿﾀｲﾙ 0.5未満 

地域福祉課 

長野保健所 

千曲支所 
本館（1 階、2 階機械室壁･天井） ﾛｯｸｳｰﾙ 〃 〃 医療政策課 

諏訪湖流域下水道 

豊田終末処理場 
水処理施設（ファンルーム天井） 〃 〃 〃 

諏訪湖流域下水道 

下諏訪ポンプ場 
ﾎﾟﾝﾌﾟ場（地下2F ﾎ゚ ﾝﾌ゚ 室天井、1F発電機室
天井など） 

〃 〃 〃 

生活排水課 

農業技術館（2 階講堂天井） ひる石 〃 〃 

農業試験場 

農業技術館（2 階廊下天井） 〃 〃 〃 

農業技術課 

体育館（メインアリーナ壁･天井） ﾛｯｸｳｰﾙ 〃 0.7 
松本平広域公園 

体育館 
体育館（サブアリーナ壁･天井） 〃 〃 0.5未満 

都市計画課 

管理特別教室棟（階段室天井） ひる石 〃 
（飛散防止 

措置済み） 
中野高校 

音楽室棟（音楽室天井） 〃 〃 0.5未満 

長野西高校 管理混合教室棟（1号館階段室天井） 〃 〃 〃 

長野商業高校 図書館棟（図書館天井） 〃 〃 〃 

長野東高校 第２体育館（柔道場天井、剣道場
天井） 

〃 〃 〃 

屋代南高校 部室棟（部室壁･天井） 〃 〃 
0.5未満～

1.9(※2) 

岡谷工業高校 混合教室棟第3棟（階段天井、特別教室
天井など） 

〃 〃 0.5未満 

混合教室棟（階段室天井、倉庫天井） 〃 〃 0.5未満～0.9 

辰野高校 

商業科棟（階段室天井、倉庫天井） 〃 〃 0.5 

豊科高校 部室棟（部室天井） 〃 〃 0.5未満～0.5 

白馬高校 部室棟（渡り廊下等天井、階段天井） 〃 〃 0.5未満 

高校教育課 

飯田養護学校 車庫棟（車庫壁･天井） 〃 〃 〃 

松本ろう学校 高等部棟（階段室天井） 〃 〃 〃 

特別支援教育課

青木島宿舎 K14 職員宿舎(住戸天井） 〃 〃 〃 

東北信 

運転免許ｾﾝﾀｰ 
庁舎（階段室天井） 〃 〃 〃 

松本警察署 庁舎本館（機械室壁一部） ﾛｯｸｳｰﾙ ｱﾓｻｲﾄ 0.5未満～0.7 

警察本部会計課

 ※1 室内空気中の浮遊量調査は、アスベスト以外の繊維も計数されることがあります。 
※2 室内空気中の浮遊量調査で他に比べやや高い結果となった部屋について、さらに詳細な検査で繊維の種類を確認したとこ

ろ、アスベスト繊維ではありませんでした。 


