
１０．取水量、浄水量及び給水量（用水供給）

地表水 地表水

ダム 深井戸水 湧水 ダム 深井戸水 湧水

佐久 501 浅麓水道企業団 0 11,200 13,800 25,000 0 1,889 4,962 6,851

諏訪 505 湖北行政事務組合 11,000 0 0 11,000 0 0 0 0

上伊那 504
長野県上伊那広域
水道用水企業団

50,000 0 0 50,000 14,073 0 0 14,073

松本 502 長野県 86,400 0 0 86,400 30,701 0 0 30,701

北安曇 503
高瀬広域水道企業
団

18,000 0 0 18,000 0 0 0 0

165,400 11,200 13,800 190,400 44,774 1,889 4,962 51,625

佐久 501 浅麓水道企業団 6,563 288 6,851 3,659

諏訪 505 湖北行政事務組合 0 0 0 0

上伊那 504
長野県上伊那広域
水道用水企業団

0 13,596 13,596 0

松本 502 長野県 0 29,620 29,620 1,493

北安曇 503
高瀬広域水道企業
団

0 0 0 0

6,563 43,504 50,067 5,152

佐久 501 浅麓水道企業団 6,851 6,851 6,830 25,000 23,001 18,770 100 99.7 81.6

諏訪 505 湖北行政事務組合 0 0 0 10,800 0 0 0.0 0.0 0.0

上伊那 504
長野県上伊那広域
水道用水企業団

13,536 13,536 13,536 46,500 42,746 37,085 100 100.0 86.8

松本 502 長野県 29,500 29,500 29,500 81,000 81,031 80,822 100 100.0 99.7

北安曇 503
高瀬広域水道企業
団

0 0 0 17,000 0 0 0.0 0.0 0.0

49,887 49,887 49,866 180,300 146,778 136,677 100.0 100.0 93.1
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