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磁気テープ保管室磁気テープ保管室

移動(本工事対象外)

＜工事概要＞

移動するため、 光ケーブルと Ｕ Ｔ Ｐ ケーブルを撤去・ 新設をする。
　 情報政策課分室及びＴ Ｖ 会議室を磁気テープ保管庫に

　 ケーブル及びローゼッ ト には行先が記載さ れたシールを付けるこ と 。 また、 ローゼッ ト に
貼付するシールの色は、 橙色のケーブルには橙色、 黄色のケーブルには黄色、 茶色のケーブルには

＜工事制約条件＞

土日の工事と する。
　 平日8: 30～17: 15はＳ Ｅ 及び職員の業務を止めてなら ないため、

＜施工上の注意＞

事前に情報政策課が指示し たポート に差込み、 指示がないケーブルについては、
差込まずにＨ Ｕ Ｂ 等の付近に置いておく こ と 。

　 Ｈ Ｕ Ｂ 等の機器は情報政策課が用意する。 Ｈ Ｕ Ｂ 等にケーブルを差込むこ と については、

イ ンタ ーネッ ト 接続系には茶色を用いる。
　 ケーブルの被覆の色は、 Ｌ Ｇ ＷＡ Ｎ 接続系には橙色、 個人番号利用事務系には黄色、

茶色のも のを使用するこ と 。 （ 行先： L-2F-○○、 2F FHUB、 サーバ室 L3SW  等）

＜施工上の注意＞

新情報政策課分室新ＴＶ会議室

Ｌ２ＳＷ

Ｌ２ＳＷ 移動

EM-EEFは電力用、 EM-UTPはLANケーブル用と 区別し て施工するこ と 。

　 EM-EEFと EM-UTPは途中で接触するこ と がないよう 施工するこ と 。
　 特に事務機械室と 廊下の境にある防火区画のスリ ーブの個所では、

移動

図面番号図面名称

SCALE

日付工事名

西庁舎　２階平面図

A1： 1/150・ A3： 1/300
１長野県総務部 長野県庁舎西庁舎２階ＳＥ室移設工事 2020.10
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西庁舎　１階平面図　S=1/300

(E51)

L-1F-19

システム係

総務事務課

総務・支援係

総務事務課

入札室

総務事務課

112号会議室

職員キャリア
開発センター
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女子休養室
建設部

倉庫
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２０１
会議室

情報政策課分室

Wi-Fi②

Wi-Fi④Wi-Fi③

I-2F-2

I-2F-HUB

I-2F-5

I-2F-2

Wi-Fi①

I-2F-4

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６（インターネット系）

１階ＥＰＳ　ＨＵＢへ

２階 無人電算室へ

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６×３（インターネット系）

変更なし

【敷設替え】ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６（インターネット系）

【新設】ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６×３（インターネット系）

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６　(インターネット系)

光ケーブル　(インターネット系)

【撤去】ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６　(インターネット系)

(E63)
(箱抜き)

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６　（インターネット系）

床下から天井へ配管利用

※太線は工事対象、細線は公示対象外のケーブル

【新設】ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６（インターネット系）

【撤去】ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６　(インターネット系)

分室から情報政策課に向かうケーブルは撤去

分室からサーバ室に向かうケーブルは撤去

HUB

（床下）

ＰＴ盤

FHUB

CHUB

ＯＮＵ

ルータ

（ＮＷラック内に設置）

Ｌ２ＳＷ

(φ90)
EPS

日付図面名称

SCALE A1： 1/150・ A3： 1/300

図面番号

５
西庁舎１階、２階　移動後平面図（インターネット系）

工事名

長野県総務部 長野県庁西庁舎2階ＳＥ室移設工事 2020.10
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テレビ会議用
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２０１
会議室

(φ90)

Wi-Fi①

Wi-Fi②

Wi-Fi④Wi-Fi③

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６　(インターネット系)

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６　(インターネット系)

無人機械室とＳＥ室の間

ＳＥ室と情報政策課の間

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６（インターネット系）

１階ＥＰＳ　ＨＵＢへ

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６（インターネット系）

２階 無人電算室へ

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６×３（インターネット系）

変更なし

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６　(インターネット系)

光ケーブル(インターネット系)

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６　(インターネット系)

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６　(インターネット系)

光信号から電気信号に変換

＜工事概要（インターネット系）＞

ＵＴＰの被覆の色は、茶色とする。
ＰＴ盤から繋がっているＴＶ会議室内ＯＮＵ及びルータは、サーバ室ラック内に移設する。
それに伴い光ケーブルの敷設替え、ルータから１階と２階のＥＰＳまでのＵＴＰケーブル、

２階ＥＰＳからWi-Fi①までのＵＴＰの敷設、ＴＶ会議室とWi-Fi①のＵＴＰケーブルの撤去を行う。

サーバ室から２階ＥＰＳまでをEM-UTP Cat6（茶色）で敷設する。
２階ＥＰＳから磁気テープ保管室までをEM-UTP Cat6（茶色）で２本敷設する。

サーバ室－情報政策課分室の間のケーブル「I-2F-3」を撤去し、情報政策課分室－２階ＥＰＳに引き直す。
情報政策課－情報政策課分室の間のケーブル「I-2F-2」を撤去し、情報政策課－２階ＥＰＳに引き直す。

HUB

I-2F-2

I-2F-2

I-2F-HUB

I-2F-HUB

(E51)

Ｌ２ＳＷ

FHUB

CHUB

ＰＴ盤
（床下）

（床上に設置）

ルータ

ＯＮＵ

EPS

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６　（インターネット系）

床下から天井へ配管利用

日付

長野県企画振興部
図面名称

SCALE A1： 1/150・ A3： 1/300
2018.12

図面番号

４
西庁舎１階、２階　現状平面図（インターネット系）

工事名

西庁舎２ 階　 情報政策課分室及びＴ Ｖ 会議室移設工事（ 仮称）
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201会議室
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２０２会議室

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６×４　（Ｍ系）

(φ90)

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６（Ｌ系）

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６（Ｍ系）

床下から天井へ配管利用

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６（Ｌ系）

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６（Ｍ系）

床下から天井へ配管利用

(φ90)

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６×１１（Ｌ系）

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６　　　（Ｌ系）

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６　　　（Ｍ系）

ＨＵＢ

Ｌ２ＳＷ

FHUB

CHUB

FHUB

CHUB
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L-2F-3
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【移動後】

【現　状】

(E63)
(箱抜き)

ＵＴＰの被覆の色は、ＬＧＷＡＮ系が橙色、個人番号利用事務系が黄色に色分けされている。

図面名称

SCALE A1： 1/150・ A3： 1/300

西庁舎２階平面図（ＬＧＷＡＮ系及び番号利用事務系）
図面番号

３

用途ごとにケーブルの被覆の色分けもすること。

　　が付いている「L-2F-14～16」及び「M-2F-5」は、２階ＥＰＳからEM-UTP Cat6を新設する。

＜工事概要（ＬＧＷＡＮ系及び個人番号利用事務系）＞

電算室から２階ＥＰＳまでＬＧＷＡＮ系及び番号利用事務系を１本ずつ敷設する。

「L-2F-1～11」及び「M-2F-1～4」のＵＴＰケーブルは、電算室から引いてあるものを２階ＥＰＳから引き直す。

ＥＰＳに11Ｕのラックを新設のこと。

2020.10

Ｌ２ＳＷ

ＨＵＢ

ＨＵＢ

日付工事名

長野県総務部 長野県庁西庁舎2階ＳＥ室移設工事



ＥＰＳ

EM-UTP Cat6 EM-UTP Cat6

情報政策課 磁気テープ保管室執務室

Ｍ－２Ｆ－１ Ｍ－２Ｆ－２、３

新設ケーブル

Ｌ－２Ｆ－５

電算室（無人）

電算室（無人）

Ｌ－２Ｆ－１

情報政策課

Ｌ－２Ｆ－２～９ Ｌ－２Ｆ－１１

ＴＶ会議室

Ｌ－２Ｆ－１０

執務室

情報政策課 執務室

Ｍ－２Ｆ－１ Ｍ－２Ｆ－２、３ Ｍ－２Ｆ－４

Ｍ－２Ｆ－４

電算室（無人）

【現　状】

【現　状】

インターネット系　（ケーブルの被覆は茶色）ＬＧＷＡＮ系　（ケーブルの被覆は橙色）

個人番号利用事務系　（ケーブルの被覆は黄色）

【現　状】

【現　状】

電算室（無人）

光ケーブル（敷設替え）

ＴＶ会議室

ＵＴＰケーブルは撤去し、新設する。

ＵＴＰケーブル（撤去） 光ケーブル

２０２会議室

ＵＴＰケーブル（撤去）

２０２会議室

１０９会議室 １１２会議室 １１０会議室

インターネット系　（光ケーブル、UTPケーブルの被覆は茶色）

Ｉ－２Ｆ－３

Ｉ－２Ｆ－２Ｉ－２Ｆ－２

情報政策課

１階ＥＰＳ

１階ＥＰＳ

情報政策課分室

情報政策課分室

分室⇒執務室
（情報政策課分室）

分室

分室ＮＷラック

ＮＷラック

ＮＷラック

ＮＷラック

床下
電算室（無人）

電算室（無人）
床下

電算室（無人）
ＮＷラック

【移動後】

【移動後】

EM-UTP Cat6×１本（新設）

EM-UTP Cat6×１本（新設）

EM-UTP Cat6（新設）

EM-UTP Cat6（新設）

EM-UTP Cat6（新設）

ケーブルダクト

防火区画処理（防火区画はE管、又区画材にて保護）

センターＨＵＢ

フ ロ ア Ｈ Ｕ Ｂ

Ｈ Ｕ Ｂ

情報コンセント は新設、 は既設を示す。

凡 例

※ネットワーク機器は既存機器を利用

ＨＵＢ

ＦＨＵＢ

ＣＨＵＢ

「　　　」は既存ケーブル、「　　　」は新設・敷設替えケーブルを示す。

２階ＥＰＳ

EM-UTP Cat6× 11本（撤去）

対向先は電算室であり、それらを撤去し、２階ＥＰＳから引き直す。

対向先は電算室であり、それらを撤去し、２階ＥＰＳから引き直す。

ＥＰＳ

EM-UTP Cat6 EM-UTP Cat6

Ｌ－２Ｆ－１

情報政策課

Ｌ－２Ｆ－２～９

一般帳票保管庫

Ｌ－２Ｆ－１１Ｌ－２Ｆ－１０

磁気テープ保管室
（ＴＶ会議室）

磁気テープ保管室

新設ケーブル

執務室

電算室（無人）

ＴＶ会議室⇒執務室 磁気テープ保管室
（ＴＶ会議室）

磁気テープ保管室

電算室（無人）

EM-UTP Cat6（新設）

EM-UTP Cat6（新設）

新設ケーブル

Ｉ－２Ｆ－４ Ｉ－２Ｆ－５

ＥＰＳ

EM-UTP Cat6

情報政策課

Ｉ－２Ｆ－２ Ｉ－２Ｆ－３

分室⇒執務室
（情報政策課分室）

分室⇒執務室
（情報政策課分室）

ＮＷラック
ＮＷラック

【移動後】 【移動後】
EM-UTP Cat6×１本（新設）

EM-UTP Cat6×３本（新設）

Ｌ－２Ｆ－１４ Ｌ－２Ｆ－１５ Ｌ－２Ｆ－１６

２階ＥＰＳから新設(11本 )

L-2F-1及び L-2F-3から L-2F-10までのローゼットも取りかえること。
調査票検査室(L-2F-2)とＴＶ会議室 (L-2F-11)は壁付け情報コンセントであるため、

情報コンセントを再利用する。

対向先は電算室であり、それらを撤去し、２階ＥＰＳから引き直す。

EM-UTP Cat6（撤去）

EM-UTP Cat6（撤去）

EM-UTP Cat6×４本（撤去）

２階ＥＰＳから新設(４本 )

対向先は電算室であり、それらを撤去し、２階ＥＰＳから引き直す。

EM-UTP Cat6（撤去）

対向先は電算室であり、撤去し、２階ＥＰＳから引き直す。

情報政策課と情報政策課分室間を撤去し、情報政策課と２階ＥＰＳ間に新設する。

対向先は電算室であり、撤去し、新設する。

FHUB

CHUB

FHUB

CHUB

CHUB

FHUB

FHUB

ＨＵＢ

CHUB

FHUB

ＰＴ盤ＯＮＵルータ

ＰＴ盤ＯＮＵルータ

ＨＵＢ

Wi-Fi①

Wi-Fi①

Wi-Fi③Wi-Fi② Wi-Fi④

ＨＵＢ

FHUB

CHUB

FHUB

CHUB

FHUBFHUB

工事名 図面名称

SCALE ＮＯＮ

西庁舎　２階系統図（ＵＴＰケーブル）
日付 図面番号

２

　敷設されているケーブルがあるため、撤去する。
　一般帳票保管庫には、現在１階ＥＰＳから
※本図面に記載はないが、

長野県総務部 長野県庁西庁舎2階ＳＥ室移設工事 2020.10


